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PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS PARA LA CONTRATACION
DEL SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE LA
LEGIONELOSIS EN EL MUNICIPIO DE ALHAURIN DE LA TORRE.
MALAGA. |

I. ANTECEDENTES.

Con motivo de la fimalizacidn del actual contrato de servicios el Sr. Concejal Delegado de Sanjdad; D. Salvador
Herrera Donaire, encarga la redaccidn del presente documento para garantizar nna continnidad del servicio de
control y prevencidn en las instalaciones municipales susceptibles de albergar focos de infeccidn mediante un
programa de tratamiento integral de control y prevencion de la legionelosis, Para lo que el citado edil ha dispnesto
una cantidad anual de 20.000,00 €, vemte mil curos, mas L.V.A.

Por tanto, se debe hacer un contrato con una empresa del sector que cuente con soficiente solvencia econdmica
como de recursos téenicos para Llevar a cabo dicho contro] y registro, para lo que se redacta el presente pliego de
clansulas técnicas.

2. OBJETO DE ESTE PLIEGO.

El objeto de este pliego es establecer los minimos parametros técnicos que debe cumplir el servicio a prestar por fas
empresas que pretendan conseguir el contrato.

3. DESCRIPCION DEL SERVICIO A PRESTAR.

Este servicio debe establecer un programa de tratamiento integral, control y prevencidn, permanente contra los
focos snsceptibles de albergar legionelosis y evitar la nocividad para la salud piblica.

El programa debe contemplar el grado de infestacion, reducir ¥ eliminar, si es posible, mediante la aplicacion de
métodos apropiados.

Tado ello debe realizarse mediante la base de un método cientifico contrastado.

3.1. OBJETIVOS DEL SERVICIO.

Los objetivos del son la deteccion, la eliminacidn, el control de los focos de legionelosis v el registro de estas
instalaciones.
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32. METODOLOGIA DEL TRATAMIENTO Y EJECUCION DE ESTE.

Previo paso a los tratamientos se debe bacer una evalnacion inicial, donde cada instalacidn se caracterizara por los
niveles de riesgo alto, riesge medio o riesgo bajo para asf establecer un plan de actuaciones.

La deteccion, eliminacién y control de los focos de infeccion se llevardn a cabo mediante métodos que no dafien el
medio ambiente y que cumplan con toda la reglamentacién al respecto y en particular la siguiente:

a)  Real Decreto 865/2.003, de 4 de julio, por ¢l que se establecen los crilerios higiénicos-sanitarios para la prevencion de la legionelosis.

b) Decreto 2§7/2.002, de 26 de noviembre, por el que se establecen medidas para el control ¥ la vigilancia higiénico-sanitaria de stalaciones de
riesgo en Ia tranamision de la legionelosis.

¢)  Real Decreto 909200, de 27 de julio, por el que se establecen los eriterios higiénico-sanitarios para la prevencién ¥ control de la legionelosis.

d) Gutapara la prevencion de la legionela en instalacionss (UNE 100-030-94).

&) Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero por Ja que se regula el procedimiento para la homologacion de los cursos de formacion del personal que
realiza las aperaciones de mantenimienta higiénico-sanitario de las instalaciones objeto del Real Decreto 909/2001, de 27 de julio.

fi  Real Decreto 140/2003, Por el que se establecen los criterios sanitarios de a calidad del agua de consumo humano.

g) Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

) Real Decreto 1034/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluacion para el registre, antorizacion v comercializacion de
biocidas.

i)  Real Decreto 175171998, por el que se aprueha el Reglamento de instalaciones térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias.

) Real Decreto £14/1996, de 1 de marzo, por &l que se regulan los productos sanitarios,

k)  Ley L4/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

1) Y demas normativa de aplicacion.

3.3. PERIODICIDAY DEL TRATAMIENTO.

Los controles ordinarios seran nna vez al mes.

Los controles analiticos de presencia o ausencia de legionela serdn una vez al afio.

Los tratamientos sisteméticos serdn de una vez al afio y se deberan de realizar entre los meses de abril y mayo.

Las prucbas analiticas se deberan realizar en laboratorios certificados.

3.4. TRATAMIENTOS PUNTUALES.

Ante situaciones especiales, tras peticion expresa del Excmo. Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre, a través de la
Concejalia de Sanidad, la empresa ofrecera tantos tratamientos puntuales como se soliciten con un tiempo de
respuesta no superior a 24 horas.

3.5. ZONAS DE ACTUACION.

Este servicio se centrard en todas las instalaciones municipales susceptibles de albergar focos de infeccién. Ha
de entenderse como instalaciones tanto a edificios como a cualgnier tipo de instalaciones como puneden ser fuentes,
jardines, sistemas de riego, aljibes, etc. Por lo tanto, serd la empresa adjudicataria la que, bajo su responsabilidad
sectorial, establezca donde, cémo y cuando se ba de actuar.

x7zVrioXde+HgdvRemmaDA== 02/07/2013
ste documento incorpora firma electrdnica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diclembre, de firma electrdnica.
Rafael Gémez Pérez

verifirma.alhaurindelatorre.es/verifirma/code/x72VrioXHo+HgdvRemnabl== 213




EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130

TEL. 952 41 71 50

FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE

ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)

N° Entidad Local 01-29007-5
C.LF. P-2600700-8

De forma expresa se advierte que el servicio requerido no es solamente el actuar sobre unas ubicaciones
previamente establecidas, sino que esas ubicaciones son las que debe establecer la empresa en su programa de
tratamiento integral permanente que debe aportar,

Este control debe cubrir también a las instalaciones que vayan surgiendo con posterioridad a la firma del conrato,
siit que esto suponga més gasto para el municipio.

3.6. LIBROS DE REGISTROS,
En todas las instalaciones se ha de actualizar y Hevar el control de los libros de registros exigidos por el articulo 5
del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la

prevencion y control de la legionelosis.

En caso de no existir estos libros, la empresa adjudicataria debera proporcionarlos y ponerlos al dia.

3.6. FORMACION.

El contrato ha de incluir Ja formacion de 15 trabajadores municipales, como minimo, para la obtencién del carnet
que habilita para la realizacion de las operaciones higiénico-sanitarias en las instalaciones susceptibles de
proliferacion de la legionela.

3.7. COORDINACION .

Para la planificacion de los trabajos la empresa adjudicataria deberd coordinarse con el Exemo. Ayuntamiento solo
y exclusivamente a través de la Concejalia de Sanidad.

En Alhaurin de la Torre, redactado por Rafael Gomez Pérez, Ingeniero Téenico Industrial Municipal,
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